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Resumen— El presente trabajo muestra los resultados en 
la detección fallas instantáneas (pérdidas de aislamiento) 
ocurridas en un motor de inducción trifásico y su detec-
ción mediante la información presente en el flujo de dis-
persión magnético a través de la transformada Wavelet. 
Normalmente las pérdidas de aislamiento entre bobinas 
de la misma fase o de fases diferentes en sus estados 
tempranos de desarrollo generan transitorios de corta du-
ración que no son fácilmente detectables, transitorios que 
normalmente terminan por dejar la máquina fuera de ser-
vicio. La transformada Wavelet permite hacer un barrido 
sobre una señal en frecuencia y tiempo, lo que permite 
identificar fallas o perturbaciones de forma clara y precisa, 
para detectar y diagnosticar fallas en estados tempranos 
de desarrollo.

Palabras clave— Diagnóstico, Fallas, Flujo, transitorio. 
Wavelet.

Abstract— Present work evidences the aftermath in the 
detection instant faults ( losses of isolation ) occurred in 
a motor of three-phase induction and his intervening de-
tection the present information in the flow of magnetic 
dispersion through the transformed wavelet. Normally the 
losses of isolation among bobbins of same phase or of di-
fferent phases in his premature statuses of development 
generate transient short-lived that they are not easily de-
tectable, transient that normally they end up shutting out 
the machine on duty. The transformed Wavelet permits to 
do a sweeping on a sign in frequency and time, that per-
mits identifying faults or disturbances of obvious form and 
needs to, diagnosing with it to detect faults in premature 
statuses of development

Keywords— Diagnosis, Faults, Flow, transient, Wavelet

i. iNTRoduCCióN

El motor de Inducción se ha convertido en las úl-
timas décadas en la máquina de mayor uso insta-

detección de pérdidas de aislamiento en un 
motor de inducción basado en el análisis de 
la transformada wavelet aplicada al flujo de 

dispersión magnético 
antonio alexi anteliz Jaimes

Especialista en Docencia Universitaria
Ingeniero Electricista

Docente Investigador UTS 
Grupo de investigación CEAC

Unidades Tecnológicas de Santander
anteliz3@hotmail.com

Colombia

lándose en el corazón de los procesos productivos, 
de tal forma que garantizar su funcionamiento se 
ha hecho esencial para mantener la eficiencia 
y confiabilidad de los procesos en los cuales se 
encuentra inmerso. Los planes de mantenimien-
to que en épocas anteriores se orientaban hacia 
el mantenimiento correctivo y preventivo, se han 
desplazado hacia el mantenimiento predictivo o 
monitoreo on line (en línea)[1],[2]. 
El motor de inducción sea este de rotor jaula de 
ardilla o rotor devanado es una máquina estable, 
confiable, de alto desempeño y bajo costo de man-
tenimiento, sin embargo, es susceptible de sufrir 
daños eléctricos y/o mecánicos ocasionados por 
diferentes factores [3], [4]. Análisis estadísticos 
sobre las diferentes fallas que se presentan en las 
máquinas de Inducción han mostrado que cerca 
de 40% corresponde a averías de origen mecáni-
co que normalmente involucran los rodamientos 
y desviaciones en el eje, entre el 30% y el 40% 
son de origen eléctrico que involucran fallas en el 
estator relacionadas con el debilitamiento del ais-
lamiento del conductor ocasionado por fuentes de 
alimentación desbalanceadas, presencia de com-
ponentes armónicas en la red, presencia de tran-
sitorios de voltaje en los sistemas de alimentación 
(swells y sags) y contaminación ambiental del cir-
cuito eléctrico del motor, que ocasionan cortocir-
cuitos  entre espiras de la misma fase, cortocircui-
tos entre fases y cortocircuitos entre conductores 
y circuito magnético (estator), las fallas eléctricas 
en el rotor equivalen a un 10% y se relacionan con 
daños en el barraje del rotor o en los anillos de 
cortocircuito y, finalmente, un 10% se relacionan 
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con otras fallas entre las que se incluyen los erro-
res humanos[5]. 
El mantenimiento predictivo, cuyo objetivo se 
centra en la detección de fallas en estados inci-
pientes de desarrollo se ha visto fortalecido con 
la aparición de las novedosas técnicas de trata-
miento digital de señales que ha hecho posible el 
análisis de las variables eléctricas y mecánicas on 
line (en línea) mediante el uso de la Transformada 
Discreta de Fourier [6], [7], [8] y la recientemente 
incorporada Transformada Wavelet [9], [10], [11].
La aplicación de las técnicas de tratamiento digi-
tal de señales que proporcionan alta resolución 
espectral unida a transductores, equipos y soft-
ware de bajo costo, ha transformado paulatina-
mente el mantenimiento tradicional (preventivo 
y correctivo) hacia el mantenimiento predictivo. 
Dichas técnicas ofrecen la posibilidad de realizar 
diagnóstico del estado de la máquina, mediante 
la monitorización continua de las diferentes varia-
bles eléctricas o mecánicas sin interrumpir el pro-
ceso productivo en el cual se opera, y detectando 
fallas en estados incipientes de desarrollo.

ii. REFERENTE TEóRiCo

A. Flujo Magnético de Dispersión en los Motores 
de Inducción

El motor de inducción trifásico normalmente se 
construye sobre un circuito magnético cilíndrico, 
en el cual se disponen tres devanados o bobinas 
simétricamente distribuidas y separadas a 120º 
físicos. Cuya función es la creación de un flujo 
magnético que gira a través del circuito magné-
tico (estator), este campo es creado cuando los 
bobinados del motor son alimentados mediante 
un sistema trifásico de voltajes, quienes a su vez 
crean tres corrientes eléctricas de igual magni-
tud pero separadas en el tiempo, a su vez, di-
chas corrientes crean tres campos magnéticos, 
uno para cada fase y que se confinan dentro del 
circuito magnético de la máquina, y giran a velo-
cidad síncrona.
La parte del flujo magnético creado se concen-
tra dentro del circuito magnético dispuesto para 
ello, sin embargo debido a factores tales como la 
dificultad de construir máquinas perfectamente 
simétricas, asimetrías en los circuitos eléctricos 
y magnéticos del motor (asimetrías en la disposi-

ción de las bobinas y de las ranuras), y anisotro-
pías propias de los materiales con los cuales es 
construida la máquina, aparece un flujo de disper-
sión que circula por la parte externa del circuito 
magnético. El flujo magnético presente en un mo-
tor de inducción es el pilar fundamental para ex-
plicar su funcionamiento, en consecuencia existe 
una relación directa entre la información presente 
en flujo magnético y el estado funcional de la má-
quina, por consiguiente, la información presente 
en el flujo de dispersión magnético se convierte 
en un indicador confiable para evaluar y predecir 
el estado actual de la máquina.  

B. Transformada Wavelet

 La transformada Wavelet de una señal cualquiera 
se construye a partir de una función wavelet ma-
dre caracterizada por ser asimétrica e irregular, 
de  duración finita y con valor promedio cero [12], 
[13], [14]. La función Wavelet se puede comprimir 
o expandir y desplazar en el tiempo para realizar 
análisis generales o localizados en una señal ob-
jeto de estudio, por lo que brinda la posibilidad 
de encontrar características especificas, disconti-
nuidades, picos o fluctuaciones de corta duración 
presentes, que mediante técnicas de caracteriza-
ción espectral son difíciles o imposibles de locali-
zar y analizar. 
La fundamentación teórica de análisis Wavelet se 
desarrolla de manera similar al análisis de Fourier, 
en donde una señal se descompone en múltiples 
señales wavelets desplazadas y comprimidas o 
expandidas cuya sumatoria total es la señal ori-
ginal. Las Wavelets son familias de funciones que 
se desplazan, comprimen o expanden a partir 
de una función original o comúnmente llamada 
Wavelet madre, pero todas tienen la misma forma, 
matemáticamente se expresa como:

La Ecuación 1 muestra señales Wavelet originales 
y comprimidas que se trasladan en el tiempo, y 
hacen un barrido sobre una señal objeto de es-
tudio; de esta forma se puede ampliar o contraer 
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la señal para percibir detalles o características 
generales, esta particularidad de la transfor-
mada wavelet ha hecho que se considere como 
un “microscopio matemático”. La Transformada 
Wavelet establece una relación entre una señal 
ƒ(t) y una familia de funciones Wavelet h(t) com-
primidas o expandidas y desplazadas, mediante 
los llamados coeficientes Wavelets, que son pro-
porcionales al producto interno entre la señal y la 
familia Wavelet escalada (comprimida o expandi-
da) y desplazada. 
Existen dos tipos generalizados de transformada 
Wavelet, la transformada Wavelet continua y la 
transformada Wavelet discreta, la aplicación de 
cada una de ellas se relaciona directamente con 
la señal objeto de estudio y sus patrones o ran-
gos de interés. Elegir la aplicación de la transfor-
mada Wavelet continua (cwt), o la transformada 
Wavelet discreta (dwt), se relaciona directamen-
te con la calidad espectral y temporal que se de-
see obtener de la variable objeto de estudio. Una 
mayor resolución espectral permite identificar y 
localizar eventos de corta duración, reconocer 
texturas o realzar detalles. Naturalmente la com-
plejidad de las operaciones, y, los costos com-
putacionales son superiores en la transformada 
Wavelet continua. 
La Transformada Wavelet Continua matemáti-
camente se expresa en la ecuación (2), donde a 
representa el escalamiento de la Wavelet (com-
presión o expansión) y b el desplazamiento de la 
señal, básicamente la CWT hace un barrido sobre 
la señal a diferentes escalas desplazándola por 
toda la señal, y calcula un coeficiente que estable-
ce una relación entre la función wavelet y la señal 
objeto de estudio.

Los coeficientes wavelets C son función del fac-
tor de escala a y del factor de desplazamiento b, 
que son almacenados en una matriz de C(N*L), 
en donde N es el número de escalas y L la longitud 
de la señal.

iii. METodoLoGía

Frente al desarrollo de la investigación se preten-
de cuantificar la relación existente entre las con-
diciones normales de operación (variables de en-
trada y salida) de un motor de inducción y el flujo 
magnético de dispersión mediante el análisis en 
el dominio Wavelet. De otra parte se efectuarán 
fallas transitorias controladas (cortocircuitos de 
corta duración) en uno de los devanados de cam-
po del motor, fallas que se estudiarán con la CWT, 
para ello se tomarán datos de las diferentes varia-
bles eléctricas y magnéticas involucradas bajo di-
ferentes condiciones de operación de la máquina. 

A. Adquisición de la señal de flujo magnético 
de dispersión

El sensor de campo es una bobina construida con 
150 espiras en alambre de cobre AWG 28, y cuyas 
características en forma, tamaño y número de es-
piras dependen de cada motor en particular.  La 
bobina debe cubrir un área que involucre varias 
ranuras del estator para que la señal de flujo sea 
un reflejo exacto del campo magnético giratorio 
creado por el sistema trifásico de alimentación 
del motor. La tensión inducida en la bobina está 
directamente relacionada con el flujo a través de 
la ley de inducción magnética
El sensor de campo  se ha ubicado en la parte ra-
dial de la carcasa del motor de inducción jaula de 
ardilla, tal como lo muestra la Figura 1. 

FIG. 1. ESQUEMA GENERAL MOTOR, SENSOR Y CARGA

De manera general el sistema de alimentación de 
energía alterna en nuestro medio se caracteriza 
por tener una frecuencia normalizada en 60 Hz, 
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(permitiéndose un rango de variación entre 59.7 
Hz y 60.3 Hz, o, entre 57 Hz y 63 Hz en casos es-
peciales), y presenta armónicos de tercer, quinto y 
séptimo orden (180, 300 y 420 HZ). 
Obtener una secuencia de datos que permita 
aplicar de manera confiable las técnicas de trata-
miento digital de señales requiere que  los datos 
sean obtenidos según el teorema de Nyquist, que 
define la frecuencia de muestreo debe ser como 
mínimo el doble de frecuencia de la señal a mues-
trear. La señal ha sido muestreada a 5000 Hz, fre-
cuencia superior a la recomendada por criterio de 
Nyquist, sin embargo, aumentar la frecuencia de 
muestreo permite reducir el error de cuantización, 
el cual se manifiesta durante el proceso de con-
versión análoga digital, dado que no solamente se 
discretiza en tiempo, sino que la amplitud de la 
señal también se ve discretizada. Específicamen-
te la cuantización es un indicador que describe la 
diferencia en amplitud entre el valor real de la se-
ñal y el valor dizcretizado de la misma.
El sensor (bobina) de flujo de dispersión se ha 
ubicado en la parte externa del circuito magnético 
de tal forma que perciba la presencia del flujo de 
dispersión, y haga una conversión de la señal de 
campo magnético en señal de tensión eléctrica.
El motor de inducción trifásico utilizado marca sie-
mens, con especificaciones generales de 60 Hz, 
220/380V, 5HP, 1740 rpm, consta de 4 bobinas 
por fase en conexión estrella, tal como se mues-
tra en el esquemático de la Figura 2. La primera 
parte de la toma de datos involucra la operación 
del motor bajo diferentes condiciones de carga en 
condiciones normales de operación.

FIG. 2. ESQUEMA DE CONEXIONES DEL MOTOR DE INDUCCIÓN

B. Falla controlada transitoria

La  falla controlada, que físicamente consiste en 
realizar un corto circuito momentáneo, en los ter-

minales de la bobina 2-5, (ver Fig. 2). Este fallo 
permite simular condiciones iníciales de fallas re-
lacionadas con el deterioro del aislamiento en los 
conductores eléctricos de las bobinas, estas pér-
didas de aislamiento se pueden dar entre  espiras 
de la misma fase, espiras de fases diferentes o 
entre carcasa y bobina.
La Figura 3 muestra un fallo ocurrido por pérdidas 
de aislamiento entre espiras de la misma fase, lo 
que ocasiona con ello un fallo general en el motor, 
normalmente este tipo de fallas comienza con la 
aparición de pequeñas descargas eléctricas en-
tre espiras, las cuales con el tiempo terminan por 
aislar completamente la bobina de la cual hacen 
parte y naturalmente ocasionan la salida del mo-
tor del sistema. 
La pérdida del aislamiento en los conductores 
eléctricos del motor puede tener múltiples causas 
entre las cuales se pueden mencionar: defectos 
de fabricación en el aislamiento del conductor, da-
ños accidentales en el aislamiento en el proceso 
de bobinado, impurezas sobre el conductor, pre-
sencia de puntos calientes causados por contac-
tos inadecuados o presencia de sobretensiones 
entre conductores muy cercanos.

FIG. 3. FALLA POR PÉRDIDAS DE AISLAMIENTO ENTRE ESPIRAS DE LA 
MISMA FASE

Fuente: http//bobinados.blogspot.com/ 2007/09/diagnostico-de-fallas-
en-los-bobinados.html

C. Selección de la función Wavelet

Implementar la Transformada Wavelet Discreta o 
Continua requiere de la selección adecuada de la 
familia Wavelet que se va a utilizar, el criterio ge-
neral indica que se debe seleccionar una familia 
Wavelet lo más parecida a la señal objeto de estu-
dio para obtener resultados acertados, debido a 
que la señal de campo objeto de estudio presenta 
un forma sinusoidal la elección de la familia Wave-
let seleccionada fue la familia Daubechies, desa-



161
detección de pérdidas de aislamiento en un motor de inducción basado en el análisis de la transformada wavelet aplicada al flujo de 
dispersión magnético 

rrollada por la matemática Belga, Ingrid Daube-
chies en 1987. La Figura 4 muestra un conjunto 
de esta familia Wavelet.

FIG. 4. FAMILIA WAVELETS DAUBICHIES

iV. ToMa dE daTos

A. Datos obtenidos para el flujo magnético en 
diferentes condiciones de carga. Condición 
normal de operación

En esta prueba se toma la información del flujo de 
dispersión para en motor en diferentes condiciones 
de operación, el motor es alimentado con un siste-
ma trifásico sinusoidal 220/380 V; el motor está en 
conexión estrella, las señales de campo magnético 
son adquiridas para diferentes condiciones de ope-
ración, desde operación en vacío hasta operación 
a plena carga. La Figura 5 muestra los resultados 
obtenidos para el flujo de dispersión magnético en 
las diferentes condiciones de carga, 

FIG. 5. FLUJO MAGNÉTICO DE DISPERSIÓN PARA DIFERENTES               
CONDICIONES DE CARGA

B. Datos obtenidos del flujo magnético para 
fallas transitorias controladas y diferentes 
condiciones de carga

La falla transitoria controlada se ha efectuado so-
bre la bobina 2-5, que hace parte del bobinado 
del motor conectado a la fase R, la cual ha sido 

puesta en cortocircuito momentáneo, sin poner 
en riesgo el motor. La falla se realizó para dife-
rentes condiciones de carga, y se obtuvieron los 
datos de flujo de dispersión magnética para cada 
condición. Para las condiciones de operación con 
carga del 75% y 100% en el motor se han efectua-
do dos fallas momentáneas de diferente duración 
tal como se muestra en la Figura 6.

FIG. 6. FALLAS TRANSITORIAS CONTROLADAS PARA DIFERENTES                
CONDICIONES DE CARGA

La Figura 7 muestra el acercamiento señalado en 
la Figura 6, para la falla transitoria en el motor, 
cuando opera al vacío.

FIG. 7. ACERCAMIENTO PARA LA FALLA TRANSITORIO EN VACÍO

V. aNáLisis EN EL doMiNio waVELET

A. Transformada Continua Wavelet para opera-
ción en condición normal

Las Figuras 8 y 9 muestran la transformada Wave-
let para el motor en diferentes condiciones de 
operación, se observa la similitud en los resulta-
dos de los coeficientes Wavelets para las diferen-
tes condiciones de carga, la Figura 8 muestra la 
cwt del campo cuando el motor opera al vacío, y la 
Figura 9, la cwt del campo cuando el motor opera 
al 100% de su carga nominal.
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FIG. 8. CWT DE LA SEÑAL DE CAMPO OPERACIÓN DEL MOTOR EN VACÍO

B. Transformada continua Wavelet para falla 
transitoria controlada cuando el motor opera 
al vacío

La Figura 10 muestra el análisis en el dominio 
Wavelet 3D y 2D (vista superior) para la señal de 
campo tomada cuando el motor opera al vacío y 
la falla transitoria aplicada al motor; se observa 
el transitorio ocurrido en la señal (señalado por 
contorno curvo).

FIG. 9. CWT DE LA SEÑAL DE CAMPO OPERACIÓN DEL MOTOR                     
A PLENA CARGA

FIG. 10. CWT DE LA SEÑAL DE CAMPO CON FALLA TRANSITORIA CUANDO 
EL MOTOR OPERA AL VACÍO

La Figura 11, muestra un acercamiento (vista 
frontal) sobre el momento en el cual se presenta 
la condición de falla transitoria con una duración 

de algunos milisegundos de duración, para luego 
mostrar la condición normal de operación.

C. Transformada Wavelet continua para fallas 
controladas cuando el motor opera al 75% 
de carga

En esta condición de operación se han efectuado 
dos fallas controladas con diferentes tiempos de 
duración, Tal como se observa en las Figuras 12 
y 13, la CWT correspondiente a las fallas transito-
rias mostradas en la Figura 6. La presencia de la 
perturbación transitoria se refleja en la Gráficas 
3D y 2D (vista superior).

FIG. 11. ACERCAMIENTO DE LA FIG. 10

FIG. 12. CWT DE LA SEÑAL DE CAMPO CON FALLLA TRANSITORIA 1,       
MOTOR OPERANCO CON EL 75% DE LA CARGA.

FIG. 13. CWT DE LA SEÑAL DE CAMPO CON FALLA TRANSITORIA 2,     
CUANDO EL MOTOR OPERA AL 75% DE LA CARGA
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FIG. 14. ACERCAMIENTO DE LA FIG. 13

D. Flujo Magnético de Dispersión en los moto-
res de Inducción

La señal de flujo se ha tomado para cuando el 
motor opera al 100% de su capacidad; dos fallas 
transitorias de diferente duración se han efectua-
do, cuyos resultados en el dominio Wavelet se pre-
sentan en las Figuras 15 y 16.
FIG. 15. CWT DE LA SEÑAL DE CAMPO CON FALLA TRANSITORIA 1, CUAN-

DO EL MOTOR OPERA AL 100% DE LA CARGA

FIG. 16. CWT DE LA SEÑAL DE CAMPO CON FALLA TRANSITORIA 2, CUAN-
DO EL MOTOR OPERA AL 100% DE LA CARGA

Vi. CoNCLusioNEs

Los ensayos realizados han demostrado que:
• El flujo de dispersión magnético contiene in-

formación sobre el estado funcional del motor 
de inducción.

• Las pérdidas de aislamiento en estados inicia-
les generan perturbaciones electromagnéti-
cas transitorias, que modifican las señales de 
flujo de dispersión. Éste es un indicador que 
permite evidenciar alteraciones en el compor-
tamiento normal de la máquina.

• La transformada Wavelet ha demostrado 
su capacidad para identificar y caracterizar 
eventos electromagnéticos de corta duración, 
presentes en la señal de flujo de dispersión 
magnético. 

• El análisis en el domino Wavelet es una herra-
mienta válida, que debe ser incluida dentro de 
las estrategias de mantenimiento predictivo.
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